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Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft 
(RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ 
entwickelt.  Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den 
Jahresenergiebericht gemäß  NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.
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Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige
Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung 
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als 
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Sitzendorf an der Schmida  nach.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS 
Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes 
Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.  
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1.2 Anlagen
Anlage Wärme 

(kWh)
Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

CO2 (kg)

Kläranlage Frauendorf 0 180.993 0 12.589

Pumpwerk Braunsdorf 0 2.728 0 2

Pumpwerk Goggendorf 0 8.978 0 8

Pumpwerk Kleinkirchberg 0 5.122 0 5

Pumpwerk Pranhartsberg 0 7.265 0 6

Pumpwerk Roseldorf 0 1.726 0 1

Pumpwerk Schleinzbach 0 9.165 0 8

0 215.978 0 12.620

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 
(kWh)

Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

 CO2 (kg) LW LS

Feuerwehr(FF) Feuerwehrhaus Sitzendorf 846 16.514 16.514 0 0 A D

Feuerwehr(FF) Zeughaus Frauendorf 112 9.582 4.106 0 4.531 D F

Feuerwehr(FF) Zeughaus Goggendorf 230 6.622 2.838 0 3.131 B B

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt +Bauhof 
Sitzendorf 499 26.812 28.663 0 0 B G

Kindergarten(KG) Kindergarten Frauendorf 420 3.865 1.657 0 1.828 A A

Kindergarten(KG) Kindergarten Sitzendorf 1.194 61.704 15.398 0 5.097 B C

Schule-Hauptschule(HS) Hauptschule Sitzendorf 2.212 80.536 13.647 0 0 B B

Schule-Volksschule(VS) Volksschule Sitzendorf 2.989 251.381 21.261 0 0 D B

Sonderbauten(SON) Jugendheim Sitzendorf 107 8.072 3.459 0 3.817 C D

Sonderbauten(SON) Sportzentrum Sitzendorf 285 14.857 71.780 0 295 B G

Veranstaltungszentrum(VAZ) Gemeindehaus Braunsdorf 243 6.561 2.812 0 3.102 A B

Veranstaltungszentrum(VAZ) Gemeindehaus Goggendorf 310 3.355 1.438 0 1.110 A A

Veranstaltungszentrum(VAZ) Gemeindehaus Niederschleinz 447 26.830 5.388 0 0 C B

Veranstaltungszentrum(VAZ) Gemeindehaus Pranhartsberg 33 10 4 0 3 A A

Veranstaltungszentrum(VAZ) Gemeindehaus Roseldorf 338 7.109 9.899 0 2.133 A E

Veranstaltungszentrum(VAZ) Gemeindehaus Sitzenhart 219 2.968 1.272 0 982 A A

10.482 526.777 200.136 0 26.029

1. Objektübersicht
Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte in der 
Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbräuche gelistet. 
Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebäuden 
derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m²*a) 
als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste 
und G die schlechteste Kategorie darstellt.
Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten 
Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten 
ausgesprochen. Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen.

1.1 Gebäude

LEGENDE:
Fläche [m²]: Brutto-Grundfläche des Gebäudes
Wärme [kWh]: Wärmeverbrauch im Berichtsjahr
Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr
Wasser [m³]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr
CO2 [kg]: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr
LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen 
Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
LW: Labelling Wärme; zeigt den Wärmeverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen 
anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
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1.3 Energieproduktionsanlagen
Anlage Wärme (kWh) Strom (kWh)

Kindergarten Sitzendorf 0 20.844

PV-Anlage FF Sitzendorf 0 15.796

PV-Anlage Gemeindeamt 0 30.161

PV-Anlage Kläranlage Frauendorf 0 41.101

0 107.901

1.4 Fuhrparke
Fuhrpark Bau- 

jahr
Diesel 

(#)
Benzin 

(#)
Elektro 

(#)
andere 

(#)
Diesel 
(kWh)

Benzin 
(kWh)

Strom (kWh) andere 
(kWh)

Aebi Motor-Mähgerät 2024 1 0 0 0 21.973 0 0 0
ARA Bus VW T5 2024 1 0 0 0 15.653 0 0 0
Bus Fiat Ducato (KZ) 2024 1 0 0 0 18.210 0 0 0
Daimler Truck Unimog 2024 1 0 0 0 20.907 0 0 0
Multicar 2024 1 0 0 0 811 0 0 0
Peugeot E-Expert eBus 2024 0 0 1 0 0 0 3.962 0
Traktor New Holland 2024 1 0 0 0 36.256 0 0 0
Volvo Bagger EC18E 2024 1 0 0 0 3.453 0 0 0

7 0 1 0 117.263 0 3.962 0

6 Datum: 30.07.2025

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Sitzendorf an der Schmida



2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten öffentlichen Gebäude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde 
Sitzendorf an der Schmida wurden im Jahr 2024 insgesamt 1.064.114 kWh Energie benötigt. Davon 
wurden 68% für Gebäude, 20% für den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 11% für die 
Fuhrparke benötigt.

Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:
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kWh 645.483 749.469 645.103 591.438 526.777

2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2024 gegenüber 2023 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, 
Anlagen, Fuhrpark) 4,81 %, Wärme -10,93 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) -10,0 %, Strom 37,48 %, 
Kraftstoffe 0,03 %

Gebäude

Anlagen

Fuhrparke Erneuerbare Energie

kWh 143.243 125.075 113.315 122.343 200.136

kWh 37.245 277.442 185.695 180.336 215.978

kWh 0 0 0 121.187 121.224
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Kläranlage (AWRA)(KA) 180.993 kWh

Wasserversorgungsanlag
e(WV)

34.985 kWh

Feuerwehr(FF) 23.459 kWh

Gemeindeamt(GA) 28.663 kWh

Kindergarten(KG) 17.055 kWh

Schule-Hauptschule(HS) 13.647 kWh

Schule-Volksschule(VS) 21.261 kWh

Sonderbauten(SON) 75.240 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

20.813 kWh

2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich zwischen den einzelnen 
Gebäude-Nutzungsarten folgendermaßen:

Gebäude

Anlagen

Feuerwehr(FF) 32.718 kWh

Gemeindeamt(GA) 26.812 kWh

Kindergarten(KG) 65.569 kWh

Schule-Hauptschule(HS) 80.536 kWh

Schule-Volksschule(VS) 251.381 kWh

Sonderbauten(SON) 22.929 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

46.832 kWh

9 Datum: 30.07.2025

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Sitzendorf an der Schmida



2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 70.238 kg, wobei 22% auf die Wärmeversorgung, 33% auf die 
Stromversorgung und 45% auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.

Emissionen

Erneuerbare Energie

Produzierte ökologische Energie

kWh 54.358 52.085 89.950 87.814 107.901
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2.5 Verteilung auf Energieträger
Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich auf die einzelnen Energieträger 
folgendermaßen:

Gebäude
Ökostrom 168.976 kWh

Ö-Strommix 31.160 kWh

Anlagen

Biomasse-
Nahwärme 435.290 kWh

Fossile Wärme 7.109 kWh

Ökostrom 16.514 kWh

Ö-Strommix 41.034 kWh

Pellets 26.830 kWh

Ökostrom 177.851 kWh

Ö-Strommix 38.127 kWh
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3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

Folgende Objekte haben ein höheres Benchmark als der Durchschnitt ihrer Nutzungskategorie, 
verbrauchen also überdurchschnittlich viel Energie:
-) Gemeindeamt: Kategorie E bei Wärmeverbrauch (aufgrund Mehrfachnutzung)
-) Zeughaus Frauendorf: Kategorie E bei Wärmeverbrauch (allerdings ist bereits ein Heizungstausch 
geplant) 

Die Energieverbrauchsbilanz ist sehr positiv. Viele Gebäude befinden sich in einem 
überdurchschnittlich gutem Benchmark. Kein/e Gebäude/Anlagen weist deutliche 
Verbrauchssteigerungen im Vergleich zum Vorjahr auf. 

Die Zählerstruktur der Energiebuchhaltung ist vollständig. Eine Erweiterung der 
Energiebuchhaltung wird gemäß der EED-3-Richtlinie erfolgen: Gemeindegebäude, die mehr als 250 
m² Nutzfläche besitzen, werden in die Inventarliste der Energiebuchhaltung bis 11.10.2025 
übernommen!

Die Änderung der Zählerstruktur ist bei einigen Gebäuden nötig: 
-) Die Gemeinde besitzt in vielen ihrer Gebäude noch alte Stromheizungen. Wir analysieren die 
Heizmedien, ob wir die Heizmedien (von Altstrom auf erneuerbaren "Ökostrom") ändern können, um so 
die CO2-Emissionen zu reduzieren. Sollte ein Medienwechsel nicht ratsam sein, werden Maßnahmen 
zum Tausch der Altstrom- bzw. Direktstrom-Heizung gesetzt. 
-) Die Eigenstromnutzung (PV-Anlagen) werden beim Kindergarten und Gemeindeamt nicht richtig 
dargestellt, da die Daten unvollständig sind und nur recht aufwendig nachgetragen werden können. 

Es wurden im Zuge der Energieanalyse auch die Stromflüsse in der Energiegemeinschaft 
überprüft: Im Smart-Meter Webportal sind seit Jänner/Februar 2025 Energieflüsse innerhalb der EEG 
ersichtlich. Die Eigendeckung der Kommunalgebäude über die EEG beträgt bei den größeren 
Verbrauchern (KiGa, VS, MS, GA, ...) ca. 10%. Es wäre ratsam, die Einspeisezählpunkt zu erweitern, 
um mehr Strom aus der EEG abgreifen zu können. Normalerweise beträgt die Eigendeckung bei 
Kommunalgebäude um die 40%! Eine genauere Auswertung der EEG ist jedoch erst gegen Jahresende 
möglich! 

Es wird empfohlen, auch die Straßenbeleuchtung im Energiebericht zu erfassen. Dazu wird 
Kontakt mit der EVN aufgenommen, um ggf. Verbrauchswerte (Smart-Meter-Ausbau für Lichtpunkte 
soll grundsätzlich 2025 umgesetzt werden!?) für alle Lichtpunkte zu erhalten. Die Administration der ÖB 
wurde 2014 an die EVN Gruppe ausgelagert, um das "EVN-Lichtservice" im Zuge der 
Straßenbeleuchtungsumstellung nutzen zu können!
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1) Änderung der Zählermedien (von Direktstrom auf Ökostrom) wenn sinnvoll. CO2-Emissionen werden 
falsch ausgegeben, falls Ökostrom bezogen wird!  

2) Analyse des KiGa und GA Sitzendorf: Eigenstromnutzung kontrollieren und ggf. historische Daten 
nachtragen! 

3) Erweiterung der Zählerstrukturen gemäß EED-3-Richtlinie und Überarbeitung der Zählerstruktur im 
Siemens Navigator (sehr unübersichtlich, da laufend neue Zähler angelegt wurden!)

4) Konzepterstellung zur Heizungsumstellung aller Altstromheizungen auf neue, nachhaltige 
Heizungsanlagen 

5) Weiterführung, Datenauswertung und Erweiterung (um Einspeiser/Produzenten) der EEG
 

4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n
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